Zatacznik nr 1 do Umowy TBS/U/....../2017

Opis przedmiotu zamowienia
Konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych na
nieruchomosciach nalezacych do TBS Warszawa Potudnie Sp. z o.0.

Przedmiotem zamodwienia jest konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych w czesciach administracyjnych budynkéw mieszkalnych, na terenie
zewnetrznym nieruchomosci oraz w lokalach mieszkalnych (w trybie awaryjnym, po
uprzednim uzgodnieniu z administratorem budynku.)

. Zakres przedmiotowego zamoéwienia obejmuje:

Staty nadzo6r nad prawidtowym dziataniem instalacji elektrycznej w budynkach oraz na
terenie zewnetrznym nieruchomosci, utrzymanie instalacji i urzadzen elektrycznych we
witasciwym stanie i zapewnienie ich prawidtowego dziatania.

Wykaz budynkéw objetych konserwacjg okresla zatacznik nr 1 do opisu przedmiotu
zamoéwienia.

Stata konserwacja urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz konserwacja
instalacji elektrycznej i odgromowej zlokalizowanych w budynkach oraz na terenie
zewnetrznym nieruchomosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach okresowych konserwacji, nalezy w
szczegoblnosci:

a. raz w tygodniu przeglad budynkéw pod wzgledem oswietlenia czesci
administracyjnych klatek schodowych, korytarzy, pomieszczen technicznych,
piwnic, garazy, pomieszczen gospodarczych i terenu zewnetrznego (raz w
tygodniu) oraz w razie koniecznosci naprawa lub wymiana:

e 7arowek,

e Swietlowek,

e opraw Swietlnych,

e wigcznikow/wytgcznikow elektrycznych,
e osprzetu instalacyjnego,

e czujnikdow zmierzchowych - czasowych,

e czujek ruchu,

e lamp zewnetrznych,

e instalacji zewnetrznej oswietlenia terenu,

b. raz w miesigcu przeglad rozdzielni gtownych budynkéw, tablic rozdzielczych i
bezpiecznikowych, wymiana na nowe zuzytych bezpiecznikdw oraz usuwanie
przyczyn przegrzewania badz wyskakiwania bezpiecznikéw,

c. raz w miesigcu przeglad, i w razie potrzeby naprawa instalacji elektrycznej
zasilajacej:

— pompy ppoz.,

elementy systemu alarmu pozaru,

instalacje oddymiajaca,

dzwigi osobowe,

— hydrofornie,
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Zatacznik nr 1 do Umowy TBS/U/....../2017

— wezly c.o.,
— bramy wjazdowe i garazowe,
— system telewizji przemystowej oraz alarmowe;.

d. wymiana uszkodzonych elektrozaczepéw w drzwiach wejsciowych do klatek
schodowych i w furtkach,

e. naprawa lub wymiana uszkodzonych gniazdek i wtgcznikow,

f. przeglad dwa razy w roku (na wiosne i na jesieni) i w razie koniecznosci naprawa
elementoéw instalacji odgromowej (poswiadczone protokotem),

g. przeglad dwa razy w roku (na wiosne w miesigcu kwietniu i na jesieni w miesigcu
pazdzierniku) i w razie koniecznosci naprawa elementéw instalacji elektrycznej
wentylacji mechanicznej,

h. regulacja wytacznikéw zmierzchowo-czasowych oraz czujnikdw ruchu,

i. W razie potrzeby wspotpraca z operatorami sieci telewizyjnej, telefonicznej i
innych medidw oraz serwisem dzwigow,

j. dyspozycyjnos¢ oraz przyjmowanie zgtoszen usterek instalacji elektrycznej od
administratora budynkéw oraz najemcéw w dni powszednie przez caty dobe,
a w przypadku awarii rowniez w dni $wigteczne.

k. reakcja na zgtoszenie usterki w ciggu 2 godzin,

l.  bezzwioczne zabezpieczanie oraz w miare mozliwosci usuwanie awarii instalacji
elektrycznej i elektroenergetyczne;j.

m. konserwacja oraz naprawa drobnych usterek instalacji domofonowej
zgtaszanych przez administratora budynkéw lub najemcow,

n. biezace prowadzenie rejestru wymienionych zaréwek i opraw S$wietlnych (z
podziatem na poszczegdlne budynki),

0. inne drobne prace zlecane przez Zamawiajacego w zakresie posiadanych przez
Wykonawce uprawnien.

W przypadku zgtoszenia awarii instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym, wykonawca w
terminie 2 godzin od zgtoszenia usterki ustala przyczyne awarii i w porozumieniu z
administratorem budynku dokonuje naprawy w ramach umowy natomiast w przypadku
awarii, za ktérg TBS nie ponosi odpowiedzialno$ci naprawa moze zosta¢ wykonana na
zlecenie i koszt najemcy lokalu.

Wykonawca musi posiada¢ wszystkie konieczne uprawnienia do wykonywania ustug
konserwacji i remontéw urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca zapewnia:

e Niezbedne do wykonania ustugi narzedzia,

e co najmniej dwéch pracownikow posiadajgcych wymagane prawem uprawnienia do
wykonywania ustugi oraz staty kontakt telefoniczny z tymi osobami (takze w soboty,
niedziele i w okresie $wiat).

Zamawiajacy dostarczy drobne materiaty lub Wykonawca dokona ich zakupu na koszt i za
zgodg Zamawiajacego.
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Zatgcznik nr 1 do Umowy TBS/U/....../2017

Il. Cena oferty

Cena jednostkowa ryczattowa netto konserwacji miesiecznej wraz z serwisem okreslona w
formularzu ofertowym, obejmuje:

- koszt dojazdu i przegladu konserwacyjnego,

- koszt dojazdu i bezptatne naprawy (z wyjatkiem kosztu czesci zamiennych, ktére rozliczane
beda na podstawie udokumentowanych kosztéw ich zakupu) uszkodzen,

- koszt dojazdu i podjecie naprawy najpdzniej w ciggu dwdch godzin od zgtoszenia awarii.

Sposob dokumentowania dokonania przegladéw konserwacyjnych i napraw biezacych - w
formie pisemnego zestawienia zakresu i termindw wykonania poszczegdlnych czynnosci.
Zgtoszenie awarii nastgpi drogg telefoniczng (potwierdzong wiadomoscig SMS lub e-mail) na
numery kontaktowe i adres e-mail podane przez Wykonawce.

Zatacznik — wykaz budynkdéw objetych konserwacja
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