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KOMUNIKAT 2

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest dostawa wraz
z wymiang cieptomierzy, wodomierzy zimnej wody i cieptej wody w budynkach mieszkalnych
stanowiacych wiasnos¢ Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Warszawa Potudnie Sp. z 0.0.

1. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Warszawa Potudnie Sp. z o.0. informuje, iz dziatajgc na
podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a pkt. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, ktore wptynety w
toku postepowania, udziela sie nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1:

Czy Zamawiajacy dopuszcza w zamontowanie w kottowniach cieptomierzy posiadajgcych ultradzwigkowy
przetwornik przeptywu? Pozostate wymagania w tym 10 letnia bateria w przeliczniku, czujniki PT 500
i mozliwo$¢ wtdrnej legalizacji po 5 latach eksploatacji bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie w kottowniach cieptomierzy posiadajgcych ultradzwiekowy
przetwornik przeptywu. Pozostata wymagania, w tym 10 letnia bateria w przeliczniku, czujniki PT 500
i mozliwo$¢ wtdrnej legalizacji po 5 latach eksploatacji pozostajg bez zmian.

Pytanie 2:

W opisie przedmiotu zaméwienia ,Dane techniczne cechujace pozadane wodomierze” Zamawiajacy
podat parametry techniczne dla wodomierza o $rednicy DN15 tj. przeptyw Q3 = 1,6 m3/h ale nie podat
informacji jaki maja mie¢ przeptyw wodomierze o $rednicy DN20. Prosimy o informacje, czy obliczenia
oferty nalezy przyja¢é same wodomierze DN15 i w przypadku zastania wodomierza DN20 zastosowac
komplet redukcji w celu zamontowania wodomierza DN15, czy tez oprécz wodomierzy DN15 nalezy
skalkulowa¢ wodomierze DN20 o przeptywie Q3 = 4,0 m3/h? Ponadto informujemy, Ze na rynku nie ma
wodomierzy o srednicy DN20 i przeptywie Q3 = 1,6 m3/h?

Odpowiedz:

Analogicznie jak w komunikacie numer 1 zamieszczonym na naszej stronie internetowej (ten sam temat)
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Pytanie 3:

W zwigzku z koniecznosci wymiany zaworéw odcinajacych przy urzadzeniach, prosimy o podanie
z rozdzieleniem na kazdy z budynkdéw osobno, w jakiej technologii (np. PP, NIBCO itp.) jest wykonana
poszczegdina instalacja centralnego ogrzewania oraz zimnej i cieptej wody.

Odpowiedz;

Budynek przy ul. Nasielskiej - zw i cw oraz c.o. klejone Kan
Budynek przy ul, Szaserow 69/71 - co zgrzewane, zw i cw stal
Budynek przy ul. tukowskiej - zgrzewane wszystko

Budynek przy ul. Osowskiej - zgrzewane wszystko

Budynek przy ul. Opalifiskiej - cw i zw zgrzewane, c.o. stal
Budynek przy ul. Szaseréw 133 - wszystko zgrzewane
Budynek przy ul. $w Stanistawa - woda klejone, c.o. stal
Budynek przy ul. Chroscickiego - zw i cw zgrzewane, c.o. stal
Pytanie 4:

Prosze o podanie z wykazem na kazdy z budynkéw osobno ile jest zamontowanych w poszczegélnych
budynkach cieptomierzy na zasilaniu, a ile na powrocie.

Odpowiedz:

Budynek przy ul. Szaserow 69/71 — zamontowanych jest 63 szt. cieptomierzy na zasilaniu
Budynek przy ul. Opalifskiej - zamontowanych jest 120 szt. cieptomierzy na powrocie
Pytanie 5:

Czy w zwigzku realizacjg robdt w okresie wakacyjnym, kiedy jest utrudniony dostep do lokali
Zamawiajacy dopusci wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie o 14 dni diuzszym niz podanym w

SIWZ?
Odpowiedz:
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 14.09.2018 r.

2, TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Zamawiajacy informuje, ze przesuwa termin skfadania ofert do 06.08.2018 r. godz. 9:30.

2. Ofertg nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie (lub opakowaniu) w siedzibie Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego Warszawa Potudnie Sp. z o0.0. przy ul. Mifskiej 52/54, 03-828
Warszawa nie pézniej niz do 06.08.2018 r. godz. 9:30. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi dnia
06.08.2018 r. godz. 9:45 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Warszawa Potudnie
Sp. z 0.0. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert.

ZES
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