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KOMUNIKAT

Dotyczy. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, realizowanego
w trybie przetargu nieograniczonego, ktdérego przedmiotem jest remont
kottowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szaseréw 69/71
w Warszawie.

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Potudnie Sp. z 0.0. dziatajgc na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje, iz w odpowiedzi na
pytanie Wykonawcy, ktére wplyneto w toku postepowania, udziela sie nastepujacych
wyjasnien:

Pytanie:

Prosz¢ o wyjadnienie treSci SIWZ. W SIWZ zamawiajagcy zawart wymog by
wykonawca dysponowat osobg: (w kazdej z nw. specjalnosci) ktéra zgodnie z
wymogami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28
kwietnia 2003 w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci posiada
sSwiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie :

- urzagdzen, instalaciji i sieci elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV;

- kottow parowych oraz wodnych na paliwa state, ptynne i gazowe o mocy powyzej
50 kW wraz z urzadzeniami pomocniczymi;

- urzadzen i instalacji gazowych o ci$nieniu powyzej 5 kPa;

- aparatury kontrolno-pomiarowej, urzadzen sterowania do sieci, urzadzen i instalacji
gazowych.

Przy eksploatacji kottowni nie ma potrzeby zeby wymagaé by serwisant posiadat
Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie : urzadzen i
instalacji gazowych o ci$nieniu powyzej 5 kPa; wystarczy ze posiada Swiadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie - urzadzen i instalacji gazowych
o ci$nieniu nie wyzszym niz 5 kPa. W instalacji wewnetrznej na ZG50 nie ma takiego
wysokiego ciSnienia zeby wymagaé uprawnienn powyzej 5 kPa. Przedmiotem robét
nie sg roboty wykonywane na instalacji gazowej o $rednim ci$nieniu. Prosimy o
Zmianeg zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zgadza sie ze stanowiskiem Wykonawcy, kwestionowany zapis jest
efektem pomyiki.
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Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych dokonuje sie
zmiany kwestionowanego elementu warunku okreslonego w poz. 5.1.3 SIWZ w
zakresie wymienionym w tresci pytania. Poz. 5.1.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

~WWykonawca musi wykazac, ze dysponuje osobg (w kazdej z nw. specjainosci)
ktéra zgodnie zwymogami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z 28 kwietnia 2003 w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i
sieci posiada swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie :

- urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV;

- kottéw parowych oraz wodnych na paliwa state, ptynne i gazowe o mocy powyzej
50 kW wraz z urzadzeniami pomocniczymi;

- urzadzen i instalacji gazowych o cisnieniu nie wyzszym niz 5 kPa;

- aparatury kontrolno-pomiarowej, urzadzen sterowania do sieci, urzadzen i instalacji
gazowych.

Spetnianie ww. warunku oceniane bedzie na podstawie przedtozonego wykazu
os6b ktdérymi dysponuje Wykonawca (zat. nr 7a do SIWZ).”

Jednoczes$nie dokonuje sie (w tym samym zakresie) zmiany tre$ci wzoru wykazu
osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia. Zatgcznik nr 7 do
SIWZ zostaje anulowany i zastgpiony zatgcznikiem nr 7a do SIWZ, zatgczonym do
niniejszego komunikatu.

Powyzsze wyjasnienia i zmiany nalezy traktowaé jako integralny element SIWZ
dotyczacej przedmiotowego postepowania.

Zatacznik:
Wzbr wykazu oséb- zat. 7a do SIWZ.
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